NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9644/2022 -
20 22 m. liepos 29 4.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L. Petraviciaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ | néra  [X] yra Cdam 20 2 05 26 Nr. ST-PS-I-113 .
Telefonas 869875172 El.patas: t{aliusketre@akmene.;w - fiw - Paémimo akto_uisgkyim(’,'m,; V-8 4333 N
Meéginiy p@t&mo data, Ekas, méginiioige'mperatﬁra (jei reikia) 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

UZzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto méginio kiekis(kg,1), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Sablauskiy tvenkinys) Nr. 1, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |

Meéginiy atrinkimo vieta 4gmenes rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo ) ’

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiané
= (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde) )
2022-07-27, 11.00 val., +20 °C

Méginiy atrinkimo data,
laikas, temperatira:
Méginius pristaté NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

staga, vardas ir pavard¢)
Tyrimas pradétas: ~ 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Sablauskiy tvenkinys) Nr. 1

Meéginio Tyrimas atliktas pagal le3komi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metod
mo Nr.
MA 9644 MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) | Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 Aptikta
N) ml
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml Y ]
tikimiausias skaic¢ius 1’

Papildomi duomenys, pastabos: Zvaminit; enterokoky skaicius 2 KSV/100 ml

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-2¢9 ; o
Tyrimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja Monika Jakiené
- * (pareigos, yardas ir pavarde)

Tvirtinu: §iaulil; skyriaus vedéja Rita Railiené
o S - (pareigos, V

rdas ir pavarQ¢, parasas)

.. |1.U- pateikta ispléstoji neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
Paaigkinimai: 5 . ;
| 95% pasikliovimo lygj.

‘ 2. Tyr{mq rezultatai susije tik suT(onk}g;alsTsYlnalsimiegl;nz;si

| 3. N - neakredituotas metbdas;
[

| 4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
R i - iy N B e : wd

1 5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el pastu.




NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIY SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el pastas priimamasis.siauliai@nvspl.1t

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9645/2022 o
20 _Zg m. liepos 29 4.
UZsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L. Petravitiaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ ] néra  [X] yra Cdam 20 2 . 05 26 Nr. ST-PS-I-113 N
Telefonas 869875172 | pastas: 711!1”0'5"8"8@”"'"3"9-71’"7 - B - Pz;érﬁTnT() akto-uzsakymo Nr.: ‘ _V-s4333
Méginiy ph?tatymo data, laikas, meginio temperatira (jei reikia) 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

Uzsakovo pateikta informacija:
Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,!), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Ventos upé ( ties Ventos miestu)) Nr. 2, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |

Meginiy atrinkimo vieta gkmenes rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento ZmeO - - - .

~ (objekto pavadinimas ir adresas)

Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavard¢)

2022-07-27, 10.00 val., +19 °C

NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatiira:

Meéginius pristate

jstaiga, vardas ir pavard¢)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Ventos upé ( ties Ventos miestu)) Nr. 2

Mﬁ.':gini(? Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai £U
registravi- metodg
mo Nr.
MA 9645 \MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 3,6 x101
(N) ml
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml LIxi101 |
i tikimiausias skaicius

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29
Tyrimus atliko: *L.e.p. Mikrobiologjnfiz; tyrimy poskyrio vedéja Monika Jakiené

(pareigos, vardas- ypavard¢)
Tvirtinu: Sviaulit; skyriaus vedéja Rita Railiené _/_?Z;@’ e

- (pareigos, vardas ir pavardé, parasas)

I'l. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskaitiuota standartine neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj. )
2. Tyrimy rezultatai susij tik su konkreéiais itirtais meginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas,

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be raitisko LaboratoTij&é pﬁﬁni;} vadovo ;trﬁikimo,in;gaiim'és:

{ 5. Tyrimy protokolo perdavimo bidas [E]-el.pastu.




NYSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el pastas priimamasis. siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9646/2022
20 22 m. liepos 29 (.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petravi¢iaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ ] néra  [X] yra data 20 2 _ 0 = 26 ~Nn *ST-PS-I-H-?
Telefonas 869875172 Elpastas: _dalia.sketre@akmene.it Paémimo akto-uzsakymo Nr.: ~ V-§4333
Méginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C B

UZsakovo pateikta informacija:
Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, Ipakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta mformacua)

Maudyklos vanduo (Pragalvio tvenkinys) Nr. 3, stertlus sttkltms butelts, 0 5 l

Meglmq atrinkimo vieta g kmenes rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN 1850 19458: 2006 (N)
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: N VSPL Klienty aptarnavimo poskyns Méginiy paemzmo laboranté Gerda Pleskuné

(jétalga skynus parelgos vardas ir pavarde)

Meéginiy atrinkimo data, "
laikas, temperatiira: 2022-07-27, 10.20 val., s #20°C e e T S

N VSPL Megmw paemtmo laborante Gerda Pleskune

Meéginius pristaté
;stalga 1, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradetas: ~ 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Pragalvio tvenkinys) Nr. 3

Méginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9646 \MT-SVP-4:2022 (I leidimas) | Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 <l1,0 i
O e | o |
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml y <10 ‘ |
| tikimiausias skaicius ‘ i

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: ~ 2022-07-29 o ) R
Tyrimus atliko: . L e.p. Mtkrobwlogmu; tyrtml; poskyno vedeja Monlka .laktene

- (parelgos va das Il’ pavarde) o o [
T Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené - c’c’c’/

" (pareigos, vardas ir pavafdg, paraSasy

1 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pa51k]|0v1mo lygj.
(2 Tyrimy rezultatai susije tik su konkrecnals lstmals meglmaxs

Paaiskinimai:

h Tyrimy protokolo dauglmmas dalums be rast1§k0 Laboratoruos padahmo vadovo sutlklmo negallmas

5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el pastu.




NYSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.  MA-§9647/2022 o
20 22 m, liepos 29 4.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L. Petraviciaus a. 2, N.Akmené [E]
Suaris pamekic ) [ nera [X]ym  dwa 20 2 05 26w seesean -
Telefonas 869875172 ~ Elpastas: j@@ﬂ@’j@ﬁ’"’f{l&t: 7j7j7 7i: - Pa;m—in; aao-uisal;}:noiNr.: v-s4333
Meéginiy pristaty% data, laikas, méginio temperatira (jei regia) - 2022-07-27, 13.00 val.,, +7°C -

UZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti meginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo badas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Papilés maudykla ( ties Papilés miesteliu)) Nr. 4, sterilus stiklinis butelis, 0,5 1

Meginiy atrinkimo vieta_gmenss rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento 2ymuo I . e = Gememea
T T ko el ey ———————————

Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiné

Meéginiy atrinkimo data,

laikas, temperatira: 2022-07-27, 8.30 val., +19 °C

Meéginius pristaté NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
D istaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: ~ 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Papilés maudykla ( ties Papilés miesteliu)) Nr. 4

Mf‘:gini(? Tyrimas atliktas pagal leskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9647 MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarnl’niq enterokoky skaicius KSV/100 4,9 x 101
) mi |
LSTEN ISO br&gjmmf‘rfaﬁi@ﬁéd?l}qf(ﬂ—cmﬁ}ﬂﬁ L ¥ I T/ B B
! ‘ tikimiausias skaicius | i

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29‘

Tyrimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy pfoskyrio vedéja Monika Jakiené

(pareigog dés*ir—ﬁrdé‘)'ﬁ
v 7
Tvirtinu: Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené ﬂ -~

[ " (pareigos, vardas ir pavard¢, parasas)

s | 1. U - pateikta isplestoji neapibréztis apskaitiuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
Paaiskinimai: | o . ;
. 95% pasikliovimo lygj. o - B e B
Clais iStirtais méginiais.

| 2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkre
[ 3. N - neakredituotas metodas, o

linio vadovo sutikimo, negalimas.

‘7.7 Tyrimy p?otokolo daugim’miaﬁéﬁis, be rgtiﬁil@‘IE&thﬁijE p;a

j 5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el.pastu.




NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIY SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9648/2022
20_22m. liepos 29 d.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petravidiaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ ] néra  [X] yra data 20 2 s Nr. ST-PS-1-113
Telefonas 869875172 Ejpastas:  dalia.sketre@akmene.lt - B Pa¢mimo akto-uzsakymo Nr.: ~ F-§4333 :
Méginiy p@@ laikas, meginio temperatira (jei reikia) 7 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai ~ (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto meéginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Akmenés tvenkinys) Nr. 3, sterilus stiklinis butelis, 0,5 [

Meéginiy atrinkimo vieta 4menes rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo ’ o

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

Meéginiy atrinkimo data, (Istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)
lai —— 2022-07-27, 10.30 val., +20 °C
aikas, temperatira:

Meéginius pristaté NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

jstaiga, vardas ir pavard¢)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Akmenés tvenkinys) Nr. 5

Meéginio Tyrimas atliktas pagal IeSkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9648 iMT-S VP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 7,7 x 101
L I .. T N S
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml | 3,3x]02 ]
f | tikimiausias skaicius

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29
Tyrimus atliko: i L.e.p. Mikrobiologiniy t)irimq poskyrio vedéja Monika Jakiené

7 (pareigos, das ir pavardé) o I
Tyl Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiens j éozz .

~(pareigos, vardas ir pavarde, parasas)

1. U - pateikta i$pléstoji neapibréztis apskaiGiuota standarting neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
| 95% pasikliovimo lygj. I——
; 2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais istirtais méginiais.

Paaiskinimai: "

E N - neakredituotas metodas,

kimo, negalimas.

| 4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, beiraitiérkaaboratorijos pad;linio \;é;mivo suti

; 5. Tyrimy protokolo perdavimo budas [E]-el.pastu.




NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 - 1
MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9649/2022
20 22 m. liepos 29 4.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L. Petraviciaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ ] néra  [X] yra daa 20 2 - 05 . 26 N ST-PS-I-1I3
Telefonas ﬂb‘ﬁ] i __ Elpastas: _dalia.sketre@akmene.lt ] ]  Paémimo akto-uzsakymo Nr.: _V"s 4333
Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) _ 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C -

Uzsakovo pateikta informacija:
Pristatyti meéginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo bidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,

partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Kivyliy tvenkinys (nauja maudykla)) Nr. 6, sterilus stiklinis butelis, 0,5

Meéginiy atrinkimo vieta g,menss rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN IS0 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo )

(objekto pavadinimas ir adresas)

Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatiira:
Méginius pristaté

(istaiga, skyrius, pareigbs, vardas ir pavarde)
2022-07-27, 11.00 val., +20 °C

NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

jstaiga, vardas ir pavarde¢)

Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Kivyliy tvenkinys (nauja maudykla)) Nr. 6

Megivio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9649 |MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 7,0
(N) ml
LST EN ISO 9308-2:2014 (N)  Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100ml | 1o
‘ tikimiausias skaicius i

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data; 2022-07-29

Tyrimus atliko: *‘L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja Monika Jakiené

Tvirtinu:

(pareigos-uardas ir pavarde)
Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené \%@’ —

(pareigos, vardas ir pavarde, para3as)

Paaigkinimai:

"1.U- pateikta iSpléstoji neapibréztis apskaitiuota standarting neapibréZztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.

2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais iitirtais méginiais.

}»3. N - neakredituotas metodas,

| 4. Tyrimy protokolo dauginimas dalfrhis, be rarétiqgo Laboratorijos padalinio vadovo sutikilﬁb, negalibm;ﬂ

‘ 5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el.pastu.




NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

) SIAULIY SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.padtas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis I - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9650/2022
20 £ m. liepos 29 4.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L. Petravidiaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ ] néra  [X] yra 7;13{;;20 2 05 2 Nr. ST-PS-I-1I3
Telefonas f’f98_75172— ~ El.patas: dalia.sketre@akmene.; - ‘ o B p;&;;@;;kt;lrzrsg(;,ﬁoim:Virl;-S 4333
Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) 2022-07-27,13.00 val, +7°C

UZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto meginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Kruopiy parko tvenkinys) Nr. 7, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |

Méginiy atrinkimo vieta 4kmenés rajono savivaldybes administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo - ’ i -

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
(Istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)
2022-07-27, 11.30 val., +20 °C

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatiira: .
Méginius pristaté NVSPL Méginiy paémiliw I(fborante' Gerda Pleskiiné

istaiga, vardas ir bavardé)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Kruopiy parko tvenkinys) Nr. 7

M.éginic? Tyrimas atliktas pagal IeSkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai =14
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9650 MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zamimy enterokoky skaicius KSV/100 6,0
N) ml
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml 2,0x 101
 tikimiausias skaicius ‘

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29 - - - -
Tyrimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja Monika Jakiené
(parcigos; vardas ir pavarde) B
Tvirtinu: Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené ey —
o (pareigos, vardas ir pavardé, parasas) o
Pagiskinimai 1. U - pateikta iSplestoji neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
aalskinimat:

 95% pasikliovimo lygj. o
. 2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais istirtais meginiais.

3. N - neakredituotas metodas,

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el pastu.




NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-8 9651/2022
20 22 m. liepos 29 4.
UZsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petravidiaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ ] néra [X] yra data 20 22 - 05 % Nr. ST-PS-I-113
Telefonas 869875172 El.pastas: dalia.sketre@akmene.lt - Pa¢mimo akto-uzsakymo Nr.: V=S 4333

Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatiira (jei reikia) _2022-07-27,13.00 val., t7°C

UZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, ipakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Virvytés upé ties Kairiskiais ) Nr. 8, sterilus stiklinis butelis, 0,51

Meginiy atrinkimo vieta_kmends rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)

ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
- (Istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)
2022-07-27, 9.00 val., +19 °C

NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

istaiga, vardas ir pavarde)

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatara:

Méginius pristaté

Tyrimas pradetas: ~ 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Virvytés upé ties Kairiskiais )Nr. 8

Meginio Tyrimas atliktas pagal IeSkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9651 | MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) ‘ Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 4,0 %101
(N) ml
LST EN 1SO 9308-2:2014 (N)  Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 mi L5 x 101
‘ tikimiausias skaicius

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29 o - - -
Tyrimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja Monika Jakiené
(parejg?/ardas ir pavardé)
Tvirtinu: Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené \/( /06f P
) - (pareigos, vardas ir pavardé, para$as) T
Pasitkinimai 1. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
aaiskinimati:

95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkregiais idtirtais méginiais.

3.N - neakredituotas metodas, o -

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el.pastu.




NVSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 -1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9652/2022
20 22 m. liepos 29 4.
UZsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petravi¢iaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (paZymekite X) [ ] néra [ X] yra data 20 2 0 _ 2 Nr. ST-PS-1-113
Telefonas 869875172 Elpadtas: _dalia.sketre@akmene.lt Paémimo akto-uzsakymo Nr.: V-8 4333
Meéginiy pristatymo data, lra;kas, méginio temperatira (jei reikia) 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

UzZsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai ~ (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kickis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uZsakovo pateikta informacija):

Meginiy atrinkimo vieta_4kmenés rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo o

~ (objekto pavadinimas ir adresas)
Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)
2022-07-27, 11.20 val., +19 °C

NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiané

Méginiy atrinkimo data,
laikas, temperatlira:

Meéginius pristate

jstaiga, vardas ir pavardé)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Pakalni$kiy tvenkinys ( karjeras) ) Nr. 9

Méginio Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9652 \MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 <1,0
N) ml
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml 3,1
tikimiausias skaicius

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29 7 ;
Tyrimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja  Monika Jakiené

(pareigos, v, ir pavarde)
Tvirtinu: Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené M -

(pareigos, vardas ir pavard¢, parasas)

1. U - pateikta iSpléstoji neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibrétj padauginus i3 aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkrediais istirtais méginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas,

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

;' 5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el.pastu.




NYSPL
NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.1t

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9653/2022
20 22m. liepos 29 4.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petraviciaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ 1 nera [ X] yra data 20 22 ' 74057 = ,267,_ Nr. ST-PS-1-113

Telefonas 869875172 Elpastas: dalia.sketre@akmene.lt - ~ Pa¢mimo akto-uzsakymo Nr.: V-S 4333
2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

Meginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatlra (jei reikia)
Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo budas, pristatyto meginio kiekis(kg,1), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Vandens telkinys Naujojoje Akmenéje tarp Respublikos ir Ramuciy g. ) Nr. 10, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |

Méginiy atrinkimo vieta 4kmenés rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN 1SO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
(jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)
2022-07-27, 10.40 val., +19 °C

NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatiira:

Méginius pristaté

jstaiga, vardas irmérdé)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Vandens telkinys Naujojoje Akmenéje tarp Respublikos ir Ramuciy g.) Nr. 10

Mf‘:ginio' Tyrimas atliktas pagal Ieskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9653 |MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 1,8 x 101
(N) ml
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml 4,1
tikimiausias skaicius ‘

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29
rimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja  Monika Jakiené
y D Y POSKY )
(pareigls, vardas ir pavarde)
Tvirtinu: Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené eldy —
' (pareigos, vardas ir pavard¢, parasas)
Pagitkinimai 1. U - pateikta i$pléstoji neapibréztis apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i§ aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
al; al;

95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkregiais istirtais méginiais.

3. N - neakredituotas metodas,

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

| 5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el pastu.




NYSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspLlt

Puslapis 1 -1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9654/2022
20 22m. liepos 29 4.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petravifiaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymeékite X) [ ] néra  [X] yra data 20 22 - 05 26 Nr. ST-PS-1-113
Telefonas 8698_751 72 Elpastas: dalia.sketre@akmene.lt » Pa¢mimo akto-uzsakymo Nr.: v-s4333
Meéginiy pristatymo data, laikas, méginio temperatira (jei reikia) ) 2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai  (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto meginio kiekis(kg,), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis méginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uZsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Ramudiy tvenkinys ) Nr. 11, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |

Meéginiy atrinkimo vieta gxmenés rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo ' -

(objekto pavadinimas ir adresas)
Méginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
N ~ (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardé)
2022-07-27, 11.00 val., +20 °C

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatiira:

Meéginius pristaté NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

jstaiga, vardas ir pavard¢)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Meéginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Ramudiy tvenkinys ) Nr. 11

Meéginio Tyrimas atliktas pagal Ietkomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9654 |MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 Aptikta
(N) ml ,
LST EN ISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml | 7.5
| tikimiausias skaicius

Papildomi duomenys, pastabos: Zarniniy enterokoky skaicius 1 KSV/100 ml

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29
Tyrimus atliko: L.e.p. Mikrobiologiniy tyrimy poskyrio vedéja Monika Jakiené
- (pareighs, vardas ir pavarde)

Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené ﬂé&y ,
(pareigos, vardas ir pavardé, para3as)

Tvirtinu:

1. U - pateikta ipléstoji neapibréztis apskai¢iuota standarting neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susije tik su konkre¢iais istirtais méginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas,

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.

5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el pastu.




NYSPL

NACIONALINES VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIUROS LABORATORIJOS

SIAULIU SKYRIUS
Dubijos g. 40, LT-77153 Siauliai, tel. (8~41) 399 879, faksas (8~41) 503 242, el.pastas priimamasis.siauliai@nvspl.It

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 9655/2022
20 22 m. liepos 29 (.
Uzsakovas, adresas: Akmenés rajono savivaldybés administacija, L.Petravi¢iaus a. 2, N.Akmené [E]
Sutartis (pazymekite X) [ 1 néra [ X] yra data 20 22 - le J67 Nr. ST-PS-1-113
Telefonas 869875172 Elpastas: dalia.sketre@akmene.lt - ~ Paémimo akto-uzsakymo Nr.: - V-$4333

2022-07-27, 13.00 val., +7 °C

Meéginiy pristatymo data, laikas, meginio temperatira (jei reikia)

Uzsakovo pateikta informacija:

Pristatyti méginiai ~ (méginio pavadinimas, jpakavimo biidas, pristatyto méginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurj pagamintas tiriamasis meéginys,
partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita uzsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo (Saltiskiy karjery tvenkinio maudykla Prie Papilés ) Nr. 12, sterilus stiklinis butelis, 0,5 |

Méginiy atrinkimo vieta 4kmenés rajono savivaldybés administacija, maudykly vanduo, LST EN ISO 19458:2006 (N)
ir dokumento Zymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)
Meéginius atrinko: NVSPL Klienty aptarnavimo poskyris Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné
‘ "~ (jstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavarde)
2022-07-27, 9.30 val., +19 °C

Meéginiy atrinkimo data,
laikas, temperatiira:

Meéginius pristaté NVSPL Méginiy paémimo laboranté Gerda Pleskiiné

jstaiga, vardas ir pavarde)
Tyrimas pradétas: 2022-07-27

Tyrimy rezultatai:

Méginio pavadinimas Maudyklos vanduo (Saltiskiy karjery tvenkinio maudykla Prie Papilés) Nr. 12

Meginio Tyrimas atliktas pagal Teskomi mikroorganizmai Tyrimy rezultatai +U
registravi- metoda
mo Nr.
MA 9655 |MT-SVP-4:2022 (1 leidimas) Zarniniy enterokoky skaicius KSV/100 4,2x101
(N) ml
LSTENISO 9308-2:2014 (N) | Zarniniy lazdeliy (Escherichia coli) 100 ml T 1,6 x101
‘ tikimiausias skaicius ‘ ‘

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimy atlikimo data: 2022-07-29
Tyrimus atliko: ~ Lep. Mikrobiologiniy tyrimy | poskyrio vedéja  Monika Jakiené

(pareigas; vardas ir pavarde)
Siauliy skyriaus vedéja Rita Railiené g%y &

I ~ " (pareigos, vardas ir pavard¢, paraSas)

Tvirtinu:

1. U - pateikta i§pléstoji neapibréztis apskaiciuota standarting neapibreztj padauginus i§ aprépties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka
95% pasikliovimo lygj.
2. Tyrimy rezultatai susij¢ tik su konkreiais iStirtais méginiais.

Paaiskinimai:

3. N - neakredituotas metodas,

4. Tyrimy protokolo dauginimas dalimis, be rastisko Laboratorijos padalinio vadovo sutikixﬁo, negalimas.

L
1 5. Tyrimy protokolo perdavimo biidas [E]-el.pastu.




